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Tilladelse til indvinding af 110.000 m

3
/år grundvand til almen vandforsyning og udledning af 

filterskyllevand til offentlig regnvandsledning samt afgørelse om ikke VVM-pligt for Humlum 

Vandværk A.m.b.a., Vesterbrogade 33a, Humlum, 7600 Struer 

 

Baggrund 

Humlum Vandværk A.m.b.a. har den 29. juli 2015 søgt Struer Kommune om fornyelse af tilladelse 

til indvinding af 110.000 m
3
 grundvand pr år til almen vandforsyning. Indvinding af grundvand 

foregår fra 3 boringer med DGU nr. 54.28B, 54.112 og 54.757. 

 

Vandværket har hidtil været reguleret af Ringkøbing Amts tilladelse fra 27. august 1985. Denne 

tilladelse udløb den 1. september 2015. Humlum Vandværk A.m.b.a. har ansøgt om fornyet indvin-

dingstilladelse rettidigt og Struer Kommune har ved kvittering for modtagelsen af ansøgningen 

meddelt at den oprindelige tilladelse er gældende til sagsbehandlingen i kommunen er afsluttet og 

en ny tilladelse trådt i kraft. 

 

Afgørelse efter Vandforsyningsloven  

Struer Kommune giver på baggrund af vedlagte vilkår, notat og bilag, en indvindingstilladelse på 

samlet 110.000 m
3
/år fordelt på boringerne med DGU nr. 54.28B, 54.112 og 54.757.  

 

Den samlede tilladelse gælder til 9. juli  2046. 

 

Tilladelsen meddeles i medfør af: 

Vandforsyningslovens § 20 og § 21(Lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015 om vandfor-

syning m.v.) 

Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning § 16 (Bekendtgørelse nr. 1787 af 16. decem-

ber 2015) 

Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Bekendtgørelse nr. 802 af 1. 

juni 2016) 

Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land (Bekendtgørelse nr. 1260 

af 28. oktober 2013) 

Miljøbeskyttelseslovens §§§§ 19, 21 b, 22 og 24 (Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 

2015) 

Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlig og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i med-

før af lov om planlægning (Bekendtgørelse nr. 957 af 27. juni 2016) 

 

Denne tilladelse ophæver alle tidligere tilladelser til indvinding af grundvand til almen vandforsy-

ning. 
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Udkast til tilladelsen har været i partshøring hos vandværket.  

Partshøring er foregået i perioden 30. juni 2016 ï 8. juli 2016 kl. 15.30. 

Vandværket havde ingen kommentarer. 

 

 

Klage 
Afgørelsen kan i henhold til lovens §§ 75 og 77 påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen.  

 

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet via klageportalen på 

http://nmkn.dk/ , alternativ er det muligt at indgive klagen til portalen via www.borger.dk  eller 

www.virk.dk .  

 

Yderligere vejledning om nævnets klagebehandling herunder gebyr, sagsbehandlingstid, retlige 

spørgsmål m.v. findes på klagenævnets hjemmeside http://nmkn.dk/ . 

 

Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest den 9. august 2016. 

 

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger. 

 

Rettidig klage efter denne lov indebærer, at en tilladelse, der forudsætter udførelse af bygge- og 

anlægsarbejde, ikke må sættes i gang, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse. Nævnet 

kan i særlige tilfælde give tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejde inden afgørelse er 

truffet. 

 

Klageberettigede  

 

Å Adressaten for afgßrelsen.  

Å Enhver, der m¬ antages at have individuel, vÞsentlig interesse i sagens udfald. 

Å Lokale foreninger og organisationer, som har en vÞsentlig interesse i afgßrelsen.  

Å LandsdÞkkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø.  

  

Endelig skal Struer Kommune gøre opmærksom på, at der generelt er ret til aktindsigt i sagen jf. 

forvaltningslovens § 9. 

 

Afgørelse i henhold til planloven (VVM)  

Afgørelse i forhold til VVM -reglerne kan i henhold til planlovens § 58 og § 59 påklages indtil 4 

uger efter offentliggørelsen. VVM -afgørelsen kan kun påklages i henhold til retlige spørgsmål. 

 

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Natur- og Miljøklagenævnet via klageportalen på 

http://nmkn.dk/ , alternativ er det muligt at indgive klagen til portalen via www.borger.dk  eller 

www.virk.dk .  

 

Yderligere vejledning om nævnets klagebehandling i form af gebyr, sagsbehandlingstid, retlige 

spørgsmål m.v. findes på klagenævnets hjemmeside http://nmkn.dk/ . 

 

Evt. klage skal være indtastet i Klageportalen senest den 9. august 2016. 

 

Hvis afgørelsen bliver påklaget, vil det blive meddelt ansøger. 

 

http://nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://nmkn.dk/
http://nmkn.dk/
http://www.borger.dk/
http://www.virk.dk/
http://nmkn.dk/
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Rettidig klage efter denne lov har ikke opsættende virkning for tilladelsen, men udnyttelsen af afgø-

relsen sker på eget ansvar, da Natur- og Miljøklagenævnet kan ændre afgørelsen.  

 

Klageberettigede  

Å Enhver, der har en retlig interesse i sagens udfald.  

Å LandsdÞkkende foreninger og organisationer, der som hovedform¬l har beskyttelsen af natur og 

miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen. 

 

Ifølge planlovens § 62 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder 

efter, at afgørelsen er offentliggjort. 

 

Habitatafgørelse 

Hele habitatafgørelsen kan ses på bilag B. 

 

Det vurderes, at indvindingen af grundvand fra Humlum Vandværk A.m.b.a. til almen vandforsy-

ning ikke vil påvirke international beskyttede natur eller bilag IV-arter. 

 

Underretning om afgørelsen 

Nedenstående er underrettet om afgørelsen: 

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 8100 København Ø, e-mail: dn@dn.dk 

Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 5, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk 

Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, Postbox 2188, 1017 København K, e-mail: fbr@fbr.dk 

Styrelsen for Vand og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 København Ø, svana@svana.dk  

Embedslægeinstitutionen Midtjylland <senord@sst.dk> 

Formand for Humlum Vandværk A.m.b.a., Egon Kristensen, e-mail: kontor@humlumvand.dk 

 

 

Offentliggørelse 
Afgørelsen offentliggøres den 8. juli 2016 på Struer Kommunes hjemmeside. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Plesner 

Geolog 

Bilag 

Bilag A: VVM-Screening 

Bilag B: Habitatafgørelse 

Bilag C: De vigtigste resultater af de seneste boringskontroller 

Bilag D: De vigtige resultater af den seneste kontrol afgang vandværk og ledningsnet 

Kortbilag  

Kortbilag 1: Forsyningsgrænser og ledningsnet 

Kortbilag 2: Placering af vandværk og indvindingsboringer 

Kortbilag 3: Indvindingsopland, hygiejne- og fredningszoner 

Kortbilag 4: Drikkevandsinteresser 

Kortbilag 5: Målsat natur og vandløb 

Kortbilag 6: Kortlagte forurenede grunde i og omkring indvindingsoplandet 

mailto:dn@dn.dk
mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:fbr@fbr.dk
mailto:svana@svana.dk
mailto:senord@sst.dk
mailto:kontor@humlumvand.dk
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Reference 

/1/ Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage, december 2008 

/2/ Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage, novem-

ber 2009 

 

 

 

Vilk¬r til Humlum VandvÞrk A.m.b.aôs tilladelse til indvinding og behandling af 

110.000 m
3
 grundvand pr. år samt tilladelse til udledning af filterskyllevand  

 

Generel information 
- Indvindingen har til formål at forsyne borgerne i Humlum Vandværk A.m.b.a.ôs naturlige 

forsyningsområde med rent drikkevand, se kortbilag 1. 

 

- Anlægsnr. 671-V02-0005 

 

- Indvinding sker fra 3 boringer med DGU nr 54.28B, 54.112 og 54.757. 

 

Jupiter ID  Beskrivelse X-Koordinater 

Euref 89 zone 32 

Y-Koordinater 

Euref 89 zone 32 

00099782 DGU nr. 54.28B 472.152  6.266.165 

00099782 DGU nr. 54.112 472.232  6.266.164 

00099782 DGU nr. 54.757 472.233  6.266.136 

 

 

- Vandværksbygningen og indvindingsboringen med DGU nr 54.28B er placeret på vand-

værksgrunden matr. nr 4bø, Tagård, Humlum, mens indvindingsboringerne med DGU nr. 

54.112 og 54.757 er placeret på et udyrket græsareal øst for vandværksbygningen med 

matr. nr. 4bæ, Tagård, Humlum. Se kortbilag 2. 

 

- Der er udpeget indvindingsopland til Humlum Vandværk A.m.b.a. Indvindingsoplandet 

samt beskyttelsesområder, der er udpeget indenfor indvindingsoplandet, er vist på kortbilag 

3. 

 

 

Vilkår  
 

1. Indvindingens størrelse 

 

1.1 Der må højest indvindes 110.000 m
3
 grundvand pr. år fordelt på vandværket 3 boringer. 

 

1.2 Der må højest indvindes 20 m
3
 pr. time. 

 

2. Tidsrum for tilladelsen 

 

2.1 Tilladelsen er begrænset til en 30-årig periode. 

 

2.2 Tilladelsen er gældende til 9. juli 2046. 
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3. Vandindvindingsanlæg - indretning og vedligeholdelse 

 

3.1 Vandværksbygningen og råvandsstationer skal holdes aflåst. 

 

3.2 Anlægget skal være således indrettet, at vandet i en nødsituation med radioaktivt nedfald 

kan ledes uden om luftningsanlæg, bassiner og beholdere med frit vandspejl. 

 

3.3 Hvor ledninger efter tilladelsens dato føres over private ejendomme, skal aftale om ufor-

styrret beliggenhed og adgang til eftersyn og vedligeholdelse m.v. tinglyses på vedkom-

mende ejendom. I henhold til vandforsyningslovens § 43, kan aftalen tinglyses med priori-

tet forud for alle rettigheder i ejendommen. 

 

4. Vandbehandling 

 

4.1 Vandet fra Humlum Vandværk A.m.b.a. skal iltes og filtreres.  

 

4.2 Filtrene skal jævnligt renses ved skylning således at vandet, der pumpes ud til forbrugerne 

til enhver tid overholder gældende lovkrav om drikkevandskvalitet. 

 

5. Kontrol af vandet 

 

5.1 Vandet, der pumpes ud til forbrugerne skal overholde de til en hver tid gældende drikke-

vandskrav. 

 

5.2 Ved eventuelle overskridelser af drikkevandskravene skal Struer Kommune straks under-

rettes.  

 

6. Indberetning og kontrol af oppumpede vandmængder  

 

6.1 Humlum Vandværk A.m.b.a. skal registrere de oppumpede vandmængder med vandmåler. 

 

6.2 Humlum Vandværk A.m.b.a. skal indberette vandværkets årlige indvindingsmængde til 

kommunen opgjort for tiden 1. januar til 31. december. Indberetningen skal ske inden 1. 

februar det efterfølgende år. Hvis måleanordningen er udskiftet i årets løb, skal det fremgå 

af indberetningen 

 

7. Pejling af vandstanden 

 

7.1 Vandspejlet i indvindingsboringerne må sænkes til den dybde, der er nødvendig for ind-

vinding af den maksimale tildelte indvindingsmængde på 110.000 m
3
/år. 

 

7.2 Grundvandsstanden i indvindingsboringerne skal måles ved pejling 4 gange årligt i hen-

holdsvis januar, april, juli og oktober måned. 

 

Der skal måles under pumpning samt i tilnærmet ro-tilstand, hvor ro-tilstanden etableres 

ved stop af samtlige indvindingsboringer på kildepladsen i mindst 10 minutter. 

 

Resultaterne skal bogføres og opbevares mindst 10 år. De skal på anmodning forevises for 

myndighederne eller andre interesserede. 
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8. Beskyttelsesområder 

 

8.1 I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 24 udlægges et fredningsbælte med en radius på 10 

meter rundt om indvindingsboringerne med DGU nr. 54.112 og DGU nr. 54.757. Omkring 

boring med DGU nr. 54.28B fastholdes det eksisterende 5 meter fredningsbælte.  I fred-

ningsbælterne er det forbudt at bruge, blande eller opbevare gødning, pesticider eller andre 

stoffer, som kan forurene indvindingsanlægget eller grundvandet. 

8.2 Vilkår 8.1 efterfølges af et påbud efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 til ejerne af de berør-

te matrikler. I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 63 afgøres spørgsmålet om, hvorvidt 

der skal betales erstatning i anledning af et forbud eller påbud efter § 24, af taksations-

myndighederne, jf. § 61, efter anmodning fra den, til hvem forbuddet eller påbuddet er ret-

tet. Forbud eller påbud vedrørende lovligt bestående forhold, herunder lovlig anvendelse 

og oplagring af gødningsstoffer i landbrug, gartneri og skovbrug, kan dog kun gives mod 

fuldstændig erstatning, medmindre andet følger af andre retsregler. 

8.3 Afgør taksationsmyndigheden at der skal udbetales erstatning jf. vilkår 8.2 skal Humlum 

Vandværk betale erstatningen.   

8.4 I henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 22 bliver der oprettet et 300 meters hygiejnisk 

beskyttelsesområde rundt om indvindingsboringerne. Inden for denne zone skal anlæg, der 

afleder spildevand til undergrunden eller andre af de af i Miljøbeskyttelseslovens § 19 om-

fattede forhold, være forbudt efter udløbet af en fastsat frist. 

 

9. Afledning af filterskyllevand 

 

9.1 Udledningstilladelsen gælder udelukkende for filterskyllevandet fra skylning af vandvær-

kets vandbehandlingsfiltre. Øvrigt processpildevand fra vandværket er således ikke inde-

holdt i tilladelsen og må ikke udledes uden tilladelse. 

 

9.2 Tilladelsen omfatter 1 ugentlig udledning af filterskyllevand med et volumen på 5 m
3
, 

svarende til et årligt totalvolumen på maksimalt 60 m
3
. 

 

9.3 Filterskyllevandet skal ledes til bundfældningstanken under vandværket, hvor det skal 

opholde sig minimum 10 timer, inden udledning til offentlig regnvandsledning. 

 

9.4 Bundfældningstanken skal være konstrueret og dimensioneret således, at det ikke kan give 

anledning til oversvømmelse eller afstrømning på jordoverfladen. Alle installationer frem 

til udledningsstedet skal være udført i tætte materialer og med tætte samlinger af autorise-

ret kloakmester og efter gældende regler.    

 

9.5 Der må maksimalt udledes med et flow på 7 liter pr. sekund til regnvandsledningen. 

 
9.6 Slammet fra bundfældningsbassinet skal bortskaffes i henhold til gældende lovgivning. 

Det vil sige, at slammet fra bundfældningstanken bortskaffes til et godkendt modtageran-

læg efter Struer Kommunes anvisning. 

 

 

10. Sløjfning af boringer 

 

10.1 Bliver en eller flere af vandværkets indvindingsboringer overflødig(e) skal denne/disse 

sløjfes efter gældende regler. 

http://teknik.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov19910358-full&activesolution=http%3a%2f%2fkommunekoncept.dk#p24
http://teknik.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov19910358-full&activesolution=http%3a%2f%2fkommunekoncept.dk#p61
http://teknik.lovportaler.dk/showdoc.aspx?docId=lov19910358-full&activesolution=http%3a%2f%2fkommunekoncept.dk#p19
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Sagsfremstilling 
 

Ansøgning 
Struer Kommune har den 29. juli 2015 modtaget Humlum Vandværks ansøgning om fornyelse af 

tilladelse til indvinding af grundvand fra vandværkets 3 boringer. 

 

Baggrund 
Humlum Vandværks oprindelige tilladelse til indvinding af grundvand udløb den 1. september 

2015. 

 

Boringer 
Der er 3 boringer tilknyttet Humlum Vandværk: DGU nr. 54.28B som er placeret på samme matri-

kel som vandværksbygningen, matr. nr. 4bø, Tagård, Humlum og boringerne med DGU nr. 54.112 

og 54.757 som er placeret på matr. nr. 4bæ, Tagård, Humlum. Boringerne er alle indrettet som over-

jordiske råvandsstationer. 

 

  
Boring med DGU nr. 54.28B 

  

  
Boring med DGU nr. 54.112 
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Boring med DGU nr. 54.757 

 

Vandkvaliteten i boringerne er god og kræver ikke anden behandling end beluftning og filtrering. 

 

Geologi, hydrogeologi og indvindingspåvirkning 
Geologien ved Humlum Vandværk er terrænnært præget af glaciale aflejringer fra sidste istid. Disse 

overlejrer Miocæne aflejringer. Vandværkets 3 boringer indvinder alle fra det samme grundvands-

magasin som er ca. 9 meter tykt og består af smeltevandssand. Indvindingen foregår mellem 33 og 

42 meters dybde. Over indvindingsmagasinet findes et beskyttende lag af smeltevandsler, som ved 

kildepladsen er 20 meter tykt. Lerlaget findes udbredt i indvindingsoplandet men aftager i tykkelsen 

mod syd. Tykkelen varierer her mellem 10 og 20 meter. Over lerlaget findes et terrænnært grund-

vandsmagasin bestående af sand og grus. Dette varierer i tykkelsen fra nogle få meter til ca. 10 me-

ter. 

Indvindingsmagasinet er et spændt magasin bestående af smeltevandssand som beskrevet ovenfor. 

Lækagekoefficienten er vurderet til 1x10
-8
 hvilket beskriver et lerlag, hvorigennem der sker nogen 

vandtransport. Denne transport kan ske, når der pumpes på boringerne i længere tid. Lækagen bety-

der, at vandspejlet i det øverste magasin med tiden også påvirkes af vandindvindingen. Det er ikke 

muligt at beregne omfanget af sænkningen i det terrænnære grundvandsmagasin, der står i forbin-

delse med §3-beskyttet sø og eng som er tættest på kildepladsen henholdsvis med afstande på 175 

og 300 meter til nærmeste indvindingsboring, men da der ikke ændres i hverken indvindingens stør-

relse eller samlede tilladte ydelse i forhold til tidligere, vurderes det, at §3-områderne ikke vil blive 

påvirket yderligere af indvindingen. 

 

Indvindingsoplandet til Humlum Vandværk strækker sig i sydvestlig retning fra kildepladsen. 

Grundvandsmodeller indikerer, at det grundvand, der indvindes på kildepladsen, er mindre end 20 

år gammelt, hvilket er meget ungt. Der er således relativ kort tid til at reducere nedsivende nitrat 

eller nedbryde eventuelle andre nedsivende forureninger. Derfor er det meste af indvindingsoplan-

det udpeget både som nitratfølsomt og som indsatsområde med hensyn til nitrat.  

 

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet er by (Humlum by) og landbrug. 

 

Grundvandskemi 
Grundvandet, der pumpes op fra de 3 boringer er reduceret med et naturligt indhold af ammonium, 

jern og mangan, som kræver normal vandbehandling ved beluftning og filtrering. Fosfor-indholdet 

ligger på mellem 0,2 og 0,4 mg/l i de 3 boringer og generelt lige over 0,2 mg/l afgang vandværk, 

hvilket er lidt for højt i forhold til hvad, der generelt foreskrives i lovgivningen. Det høje fosfor-

indhold er geologisk betinget. Boring med DGU nr. 54.757 viser i seneste analyse et indhold af 

arsen på 5,2 µg/l. Arsen udgør ikke et problem i drikkevandet, der pumpes ud til forbrugerne. 
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Indvindingsinteresse omkring vandværket 
Der er ingen andre vandindvindinger inden for indvindingsoplandet til Humlum Vandværk A.m.b.a. 

 

Drikkevandsinteresser 
Indvindingsoplandet ligger i et område med drikkevandsinteresser (OD-område), men udenfor om-

råde med særlig drikkevandsinteresse (OSD-område). Den sydligste 2/3 af indvindingsoplandet er 

udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde og indsatsområde overfor nitrat. 

 

Der er i 2013 vedtaget en indsatsplan for at beskytte drikkevandet.  

 

Kortbilag 4 angiver særlige drikkevandsinteresser, indvindingsopland, nitratfølsomt indvindingsom-

råde og indsatsområde med hensyn til nitrat.  

 

Beskyttelsesområder 
Vilkår 8.1 ï 5 og 10 meters fysisk fredningsbælte 

Med hjemmel i Miljøbeskyttelseslovens § 24 udlægges et fredningsbælte. Det eksisterende 5 meters 

fredningsbælte omkring boring med DGU nr. 54.28B opretholdes. For indvindingsboringerne med 

DGU nr. 54.112 og 54.757 udlægges 10 meter fredningsbælte for hver af boringerne. I frednings-

bælterne er det forbudt at bruge, blande eller opbevare gødning, pesticider eller andre stoffer, som 

kan forurene indvindingsanlægget eller grundvandet. 

 

Forureningstrusler 
Ifølge kortlægningsmaterialet (Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for 

Klosterhede Plantage) vurderes det, at den største trussel mod grundvandet består i at det tager så 

kort tid om at dannes, ca. 20 år. Det kan medføre at en pludselig eller uforudset forurening relativt 

hurtigt kan nå kildepladsen. 

 

Af forurenede grunde (V2 kortlagte) findes en tidligere losseplads på kanten af den sydvestlige del 

af indvindingsoplandet men denne vurderes i kortlægningsmaterialet til ikke at udgøre en risiko for 

indvindingsmagasinet. Indenfor 300 meter hygiejnezonen ligger flere V1 kortlagte grunde hvoraf 

den ene er at autoværksted placeret tæt på vandværket. Ingen af de V1 kortlægte grunde vurderes i 

kortlægningsmaterialet som trusler mod indvindingsmagasinet, se kortbilag 6. 

 

Grundet det tidligere beskrevne lerlag i hele indvindingsoplandets udstrækning sammenholdt med 

grundvandskvaliteten vurderes nitrat ikke som en direkte trussel men dog som noget, man skal være 

opmærksom på fordi grundvandet er så ungt. 

 

Olietanke står rundt omkring både hos private, landmænd og virksomheder. Eksempler på oliepro-

dukter, der kan være skadeligt for grundvandet, er benzin, dieselolie, smøreolie, fyringsolie, terpen-

tin og petroleum. Der er stor forskel på hvordan håndteringen og opbevaringen af forskellige olie-

produkter foregår på de enkelte ejendomme. Grundvandet kan blive skadet af olieprodukter, der 

siver ned gennem jorden. En forurening med olie kan enten ske ved et uheld eller ved spild. Derfor 

er en korrekt håndtering samt opbevaring vigtig. Gamle tærede olietanke, der står og lækker, uden 

at det bliver opdaget, er også en trussel.   

Ubenyttede brønde og boringer udgør en risiko for forurening af grundvandet. Forureningen kan 

sive ned til grundvandet via de ubenyttede brønde og boringer. 

 

Naturinteresser mv. 
Kildepladsen ligger 175 meter nord for en §3-beskyttet sø som det nærmeste natur. Der er desuden 

300 meter til en §3 beskyttet eng og 700 meter til §3 beskyttet mose, se kortbilag 5. Det vurderes, at 
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indvindingen af grundvand til Humlum Vandværk A.m.b.a. ikke vil give en merpåvirkning af disse 

områder i forhold gældende indvindingsforhold.  

 

Kommunen har ikke kendskab til udbredelsen af beskyttede bilag IV-arter i området. Der er dog 

ikke anden natur i kildepladsens nærhed end det, der er nævn ovenfor. Det vurderes derfor, at ind-

vindingen ikke vil påvirke bilag IV-arter og deres levesteder væsentligt, da der ikke sker en ændring 

i indvindingsforholdene. 

 

Vandværket ligger i nærheden at internationalt beskyttede naturområder, men vurderes ikke at have 

nogen negativ effekt på naturtilstanden i internationalt beskyttede områder. 

 

Målsatte vandløb 
Kildepladsen er placeret ca. 700 meter syd for et §3 beskyttet vandløb, Kirstens Bæk, se kortbilag 5. 

 

Den ansøgte indvindingsmængde på 110.000 m
3
/år er den samme indvindingsmængde som vand-

værkets gældende tilladelse lyder på. Det er derfor vurderet, at vandføringen i vandløbet ikke vil 

blive påvirket yderligere. 

 

Råvandskvalitet 
Råvandet er reduceret og har et naturligt indhold af jern, mangan og ammonium. Grundet de geolo-

giske aflejringer indeholder råvandet også fosfor i et niveau lidt højere end drikkevandskriteriet. 

Boring med DGU nr. 54.757 har desuden let forhøjet arsenindhold, se bilag C). 

 

Drikkevandskvalitet  
Det årlige kontrolprogram for vandværket fastsættes på baggrund af det foregående års indvin-

dingsmængde. I 2015 var indvindingsmængden for Humlum Vandværk A.m.b.a. 62.623 m
3
. Vand-

værket er derfor underlagt følgende kontrolprogram. 

 

 
Den anførte brøk skal forstås således, at ¼ betyder en prøvetagning hvert fjerde år. 
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Uddrag af de seneste rentvandsanalyser afgang vandværk og på ledningsnettet ses i bilag D. 

 

Vandbehandling 
Vandet fra indvindingsboringerne beluftes via kompressor og ledes gennem to lukkede trykfiltre 

(for- og efterfilter) til rentvandstanken, hvorfra det pumpes ud til forbrugerne. 

 

Hele vandbehandlingsanlægget er fra 2010, hvor vandværket gennemgik en totalrenovering. 

 

Herunder er vist et systemdiagram for vandværkets indretning. 

 
Systemdiagram for Humlum Vandværk 

 

 

Filterskyllevand 
Vilkår for udledning af filterskyllevand er indarbejdet i nærværende tilladelse. 

 

Forsyningsområde 
Tilladelsen gives til et eksisterende vandværk. Humlum Vandværk A.m.b.a.ôs forsyningsområde 

dækker Humlum  by og nærmeste opland mod nord, syd og øst, samt sommerhusområdet Toftum 

Bjerge beliggende vest for Humlum by. 

 

Samlet vurdering 
Humlum Vandværk er et mindre alment vandværk, der forsyner borgerne i og omkring Humlum. 

Det er vigtigt, at vandværket lever op til gældende kvalitetskrav og derudover forsøger at fremtids-

sikre sig bedst muligt.   

 

Struer Kommune vurderer, at grundvandet fra indvindingsboringerne er af en sådan kvalitet, at van-

det efter beluftning og filtrering kan benyttes som den fremtidige drikkevandsforsyning i området. 
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Det er vurderet, at vandindvindingen ikke vil påvirke omgivelserne i væsentlig grad. Det er endvi-

dere vurderet, at ingen øvrig vandindvinding omkring Humlum vil blive påvirket af vandværkets 

fortsatte indvinding. 

Forhold til lovgivning og den øvrige planlægning 

Lovgivningen der er benyttet i denne tilladelse er: 

         

¶ Vandforsyningslovens § 20 (Lovbekendtgørelse nr. 1584 af 10. december 2015 om vand-

forsyning m.v.) 

¶ Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsynings § 16 (Bekendtgørelse nr. 154 af 25. 

februar 2016) 

¶ Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg (Bekendtgørelse nr. 

802 af 1. juni 2016) 

¶ Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land (Bekendtgørelse 

nr. 1260 af 28. oktober 2013) 

¶ Miljøbeskyttelseslovens §§§ 21 b, 22 og 24 (Lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 

2015) 

¶ Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet 

(VVM) i medfør af lov om planlægning § 5, stk. 2 (Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. decem-

ber 2015). 

¶ Habitatbekendtgørelsen (jf. § 7 og § 9 i Bek. nr. 408 af 01/05/2007). 

 

Følgende planer ligeledes benyttet i forbindelse med denne tilladelse 

 

¶ Struer Kommunes Vanforsyningsplan 2013-2022 

¶ Indsatsplan i og nord for Klosterhede Plantage 

¶ Den statslige Vandplan  

¶ Kommuneplan 2013-2024 

 

 

 
 

Med venlig hilsen 

 

 

Susanne Plesner 

Geolog 
 
 

 

 

Struer Kommune bruger it i sagsbehandlingen. Derfor skal kommunen følge persondataloven og gøre dig opmærksom på dine rettigh eder efter 
denne lov:  

Når kommunen indsamler og/eller behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få indsigt i disse oplysninger og gøre indsigelse, hvis 

oplysningerne er forkerte. Kommunen skal slette/ændre forkerte oplysninger.  

Vil du vide mere om persondataloven, kan du læse en udførlig vejledning på Datatilsynets hjemmeside:  www.datatilsynet.dk   

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.datatilsynet.dk/
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BILAG A: VVM -screening 

 
 

Basisoplysninger Tekst 

 

Projektbeskrivelse (kan vedlægges) 

 

Ansøgning om fortsat indvinding af 110.000 m3 grundvand om året til almen vandforsyning 

 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre 

 

Humlum Vandværk, Vesterbrogade 33a, Humlum, 7600 Struer. E-mail: kontor@humlumvand.dk 

 

 

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson 

 

Egon Kristensen, Grønnevej 2, 7600 Struer. E-mail: kontor@humlumvand.dk, Tlf. 23601966 

 

Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav  

 

Vandværksbygning og de tre boringer med DGU nr. 54.28B, 54.112 og 54.757 er placeret på matr. nr. 4bæ, 4bø og 4co, Tagård, 

Humlum.  

 

Projektet berører følgende kommune eller kommuner  

(omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den 

eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet) 

Struer Kommune 

mailto:kontor@humlumvand.dk
mailto:kontor@humlumvand.dk
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Oversigtskort i målestok 1:50.000 

 

 

 

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og 

projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg) 

 

Målestok 1:10.000 
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Forholdet til VVM reglerne  Ja Nej  

 

Er projektet opført på bilag 1 til denne bekendtgørelse  

 

 X Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. 

 Angiv punktet på bilag 1:  

 

 

Er projektet opført på bilag 2 til denne bekendtgørelse   

X  Hvis ja, angiv punktet på bilag 2 

Punkt 2c 

  


