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Tilladelse til indvinding af 110.000 n¥ar grundvand til almen vandforsyning og udledning af
filterskyllevand til offentlig regnvandsledning samt afggrelse om ikke VVMpligt for Humlum
Vandveerk A.m.b.a, Vesterbrogade 33a, Humlum, 7600 Struer

Baggrund

Humlum VandveerlA.m.b.a.har den 29. juli 2015 sggt Struer Kommune om fornyelse af tilladelse
til indvinding af 110.000 rhgrundvand pr &r til almen vandforsyning. Indvinding af grundvand
foregar fa 3 boringer med DGU nr. 54.28B, 54.112 og 54.757.

Vandveerket har hidtil veeret reguleret af Ringkegbing Amts tilladels27fraugust 198®enne

tilladelse udlgb den 1. september 2015. Humlum Vandveaerk A.m.b.a. har ansggt om fornget indvi
dingstilladelseettidigt og Struer Kommune har ved kvittering for modtagelsen af ansggningen
meddelt at den oprindelige tilladelse er gaeldende til sagsbehandlingen i kommunen er afsluttet og
en ny tilladelse tradt i kraft.

Afgarelse efter Vandforsyningsloven

Struer Konmune giver pa baggrund af vedlagte vilkar, notat og bilag, en indvindingsskapi!
samlet 11000 ni/ar fordelt pa boringerne medGU nr.54.28B, 54.112 og 54.757.

Den samlede tilladelsgeelder til9. juli 2046.

Tilladelsen meddeles i medfer af:

Vandforsyningslovens 8§ 20g § 21Lovbekendtgarelse nt584 af 10. decemb&015 om vandfao-
syning m.v.)

Bekendtggrelse om vandindvinding og vandforsyning 8§ 16 (Bekendtgarelsé8inaf 16. decen-

ber 2A5)

Bekendtggrelse om vandkvalitet og tilsyn med vargyfioingsanleeg (Bekendtgerelse802af 1.

juni 2016)

Bekendtggrelse om udfarelse og slgjfning af boringer og brgnde pa land (Bekendtgarelse nr. 1260
af 28. oktober 2013)

Miljgbeskyttelseslovens 88819,21 b, 22 og 24 (Lovbekendtggrelse 1817af 19. novrember

2015

Bekendtgerelse om vurdering af visse offentlig og private anleegs virkning pa miljget (VVM) i me
for af lov om planleegning (Bekendtgarelse nr. 957 af 27. juni 2016)

Denne tilladelse opheever alle tidligere tilladetdendvinding af grundvad til almen vandfong
ning.
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Udkast til tilladelsen har veeret i partshgring hos vandvaerket.
Parthgring er foregaet i perioden.30ni 20167 8. juli 2016 kl. 15.30
Vandveerket havde ingen kommentarer.

Klage
Afgarelsen kan i henhold tibvens88 75 og77 paklagesndtil 4 uger efteffentliggerelsen

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Natag Miljgklagenaevnet via klageportalen pa
http://nmkn.dk/, alternativ er det muligt at indgive klagen til portalémwww.borger.dkeller
www.virk.dk .

Yderligere vejledning omaevnets klagebehandling herunder gebsigsbehandlingstidetlige
spgrgsmain.v. findes pa klagenaevnets hjemmesitip://nmkn.dk/.

Evt. klage skal veere indtastet i Klageportalen senes® daemgust 2016.

Hvis afgerelsen bliver paklaget, vil det blive meddelt ansgger.

Rettidig klage efter denne lov indebeerer, at en tilladelse, deddaatter udfarelse af byggey
anleegsarbejde, ikke ma szettes i gang, far NatuMiljgklagenzevnet har truffet afggrelse. Neevnet

kan i seerlige tilfeelde give tilladelse til at pAbegynde byggeanlaegsarbejde inden afgarelse er
truffet.

Klageberettigede

A Adressaten for afgRrel sen.

A Enhver, der m- antages at have individuel, vb
A Lokale foreninger og organisationer, som har
A Landsdbkkende f or eni ngfemaleolpskytelsp afmatusaimiiioner , h

Endelig skal Struer Kommune gare opmaerksom p4, at der generelt er ret til aktindsigt i sagen jf.

forvaltningslovens § 9.

Afggrelse i henhold til planloven (VVM)

Afgerelsei forhold til VVM -reglerne kan i henhdltil planlovens § 58&g § 59paklages indtil 4
ugerefter offentliggarelsertVVM -afggrelsen kan kun paklages i henhold til retlige spargsmal.

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Natag Miljgklagenaevnet via klageportalen pa
http://nmkn.dk/, alternativ er det muligt at indgive klagen til portalenwiaw.borger.dkeller
www.virk.dk .

Yderligere vejledning omaevnets klagebehandling i foraf gebyr sagsbehandlingstidetlige
spargsmain.v. findes pa klagenaevnets hjemmesitip://nmkn.dk/.

Evt. klage skal veere indtastet i Klageportalen senes® damgust 2016.

Hvis afggrelsen bliver paklaget, vil datve meddelt ansgger.
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Rettidig klage efter denne lov har ikke opseettende virkning for tilladelsen, men udnyttelseat af afg
relsen sker pa eget ansvar, da NatgrMiljgklagenzevnet kan aendre afgerelsen.

Klageberettigede

A  Enhver, deresshimagensudfald.et | i g i nte

A LandsdbPkkende foreninger og organisationer,
miljg eller varetagelsen af vaesentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen.

Ifalge planlovens § 6Ran afggrelsen prgves ved dstolene. Sag skal anleegdeden 6 maneder
efter, at afggrelsen er offentliggjort.

Habitatafggrelse
Hele habitatafggrelsen kan sesbilag B.

Det vurderes, at indvindingen af grundvandHiamlumVandvaerkA.m.b.a.til almen vandforg-
ning ikke vil pavirle international beskyttede natur eller bilagdier.

Underretning om afggrelsen

Nedenstaende er underrettet om afggrelsen:

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedggade 20, 8100 Kgbenhaxmatl, én@dn.dk
Danmarks Sposfiskerforbund Skyttevej 5, 7182 Bredstea-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
Forbrugerradet, Fiolstreede 17, Postbox 2188, 1017 Kgbenhavmi|:ébr@fbr.dk

Styrdsen for Vand og Naturforvaltning, Haraldsgade 53, 2100 Kgbenhasve@a@svana.dk
Embedslaegeinstitutionen Midtjyllandenord@sst.dk

Formand foHumlum Vandveerk A.m.b.aEgon Kristensen,-eail: kontor@humlumvand.dk

Offentliggerelse
Afgarelsen offentliggareden8. juli 2016pa Struer Kommunes hjemmeside

Med venlig hilsen

Susanne Plesner
Geolog

Bilag

Bilag A: VVM-Screening

Bilag B: Habitatafgarelse

Bilag C: De vigtigste resultataf de seneste boringskontroller

Bilag D: De vigtige resultater af den seneste kontrol afgang vanahgeekiningsnet

Kortbilag

Kortbilag 1: Forsyningsgraenser og ledningsnet

Kortbilag 2: Placering af vandvaerk og indvindingsboeing

Kortbilag 3:Indvindingsopland, hygiejneog fredningszoner

Kortbilag 4: Drikkevandsinteresser

Kortbilag 5: Malsat natur og vandlgb

Kortbilag 6:Kortlagte forurenede grunde i og omkring indvindingsoplandet
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Reference

/1/ Kortlaegning af grundvandsressourcen i og nord for Klostieriitantage, december 2008
/2] Addendum til Kortleegning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage; nove
ber 2009

Vil k=-r til Huml um Vandvbrk A.m.b.abds till ad:
110.000 M grundvand pr. &r samt tilladelsetil udledning af filterskyllevand

Generel information
- Indvindingen har til formal at feyne borgerne i Humlum Vandvaskm.b.a6 Baturlige
forsyningsomrade med redtikkevand, se kortbilag 1.
- Anleegsnr. 674/02-0005

- Indvinding sker fra 3 boringer mé2iGU nr 54.28B, 54.112 og 54.757.

Jupiter ID Beskrivelse X-Koordinater Y -Koordinater
Euref 89 zone 32| Euref 89 zone 32
00099782 DGU nr. 54.28B | 472.152 6.266.165
00099782 DGU nr. 54.112 | 472.232 6.266.164
00099782 DGU nr. 54.757 | 472.233 6.266.136

- Vandveerkbygningen og indvindingsboringen med DGU nr 54.28B er placeret ph van
veerksgrundematr. nr 4bgTagard, Humlummers indvindingsboringerne med DGU nr.
54.112 og 54.757 er placeret paidyrket greesarealst for vandveerksbygningen med
matr. nr. 4be, Tagard, HumlunSe kortbilag 2

- Der er udpeget indvindingsoplandiumlum VandvaertlA.m.b.a.Indvindingsoplandet
samt beskyttelsesomrader, der er udpeget indenfor indvindingsoplandetpérkastbilag
3.
Vilkar
1. Indvindingens starrelse

1.1 Der mé& ljest indvindes 11000 ni grundvand pr. &ordelt p& vandvaerket 3 boringer

1.2 Der ma hgijest indvinde20 m® pr. time.
2. Tidsrum for tilladelsen
2.1 Tilladelsen er begreenset til en-&Ag periode.

2.2 Tilladelsen er geeldende €l juli 2046.
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3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

7.2

Vandindvindingsanlaeg- indretning og vedligeholdelse
Vandvaerksbygningeog ravandstationerskal holdes aflast

Anlaegget skal veere saledes indrettet, at vandet i en ngdsituation med radioaktivt nedfald
kan ledes uden om luftningsanlaeg, bassiner og beholdere med dispedn

Hvor ledninger efter tilladelsens dato fagres over private ejendomme, skal aftalerom ufo
styrret beliggenhed og adgang til eftersyn og vedligeholdelse m.v. tinglyses panvedko
mende ejendom. | henhold til vandforsyningslovens § 43, kan aftaleystsgined pridr

tet forud for alle rettigheder i ejendommen.

Vandbehandling

Vandet fraHumlum Vandveerk A.m.b.akal iltes og filtreres.

Filtrene skal jeevnligt renses ved skylning saledes at vaselepumpes ud til forbrugerne
til enhver tid overholdegaeldende lovkrav om drikkevandskvalitet.

Kontrol af vandet

Vandet, der pumpes ud til forbrugersial overholde de til en hver tid geeldende drikk
vandskrav.

Ved eventuelle overskridelser af drikkevandskravene skal Struer Kommune straks unde
rettes.

Indberetning og kontrol af oppumpede vandmaengder

Humlum Vandveerk A.m.b.&kal registrergle oppumpede vandmeengder med vandmaler.
Humlum Vandvaerk A.m.b.a&kal indberette vandvaerkets arlige indvindingsmaengde til
kommunen opgjort for tiden 1. januar3il. december. Indberetningen skal ske inden 1.
februar det efterfalgende ar. Hvis maleanordningen er udskiftet i arets lgb, skal det fremga
af indberetningen

Pejling af vandstanden

Vandspejlet i indvindingsborirggnema saenkes til den dybdier er ngdwvedig for ind-
vinding af den maksimalédelte indvindingsmaengde pa 1000 ni/ar.

Grundvandsstanden i indvindingsboringersieal males ved pejling 4 gange arligt nhe
holdsvis januar, april, juli og oktober maned.

Der skal males under pumpning samtrigérmet retilstand, hvor retilstanden etableres
ved stop af samtlige indvindingsboringer pa kildepladsen i mindst 10 minutter.

Resultaterne skal bogfares og opbevares mindst 10 ar. De skal pd anmodning forevises for
myndighederne eller andre interessered
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8. Beskyttelsesomrader

8.1 | henhold tilMiljgbeskyttelseslovens § 24#tlleegges dtedningsbeelte med en radius pa 10
meterrundt om indvindingsboringerne m&{sU nr.54.112 og DGU nr. 54.750mkring
boring med DGU nr. 54.28B fastholdes det eksisterermdetbr fredningsbeeltd.fred-
ningsbeaelteeer det forbudt at bruge, blande eller opbevare gadning, pesticider eller andre
stoffer, som kan forurene indvindingsanlaegget eller grundvandet.

8.2 Vilkar 8.1 efterfalges af et pabud efter Miljgbeskyttelseslovenétd gjerne af de berg
te matrikler. | henhold til Miljgbeskyttelseslovens § 63 afgares spargsmalet om, hvorvidt
der skal betales erstatning i anledning af et forbud eller pabugefteaf taksatios-
myndighederne, jf§ 61, efter anmoding fra den, til hvem forbuddet eller pabuddet &r re
tet. Forbud eller pabud vedrarende lovligt bestaende forhold, herunder lovlig anvendelse
og oplagring af ggdningsstoffer i landbrug, gartneri og skovbrug, kan dog kun gives mod
fuldsteendig erstatning,edmindre andet fglger af andre retsregler.

8.3 Afgar taksationsmyndigheden at der skal udbetales erstatning jf. vilkar 812uskaim
Vandveerk betale erstatningen.

8.4 I henhold til Miljgbeskyttelseslovens 8§ 22 bliver der oprettet et 300 meters hygiejnisk
beskytelsesomiide rundt om indvindingsboringerrdaden for denne zone skal anleeg, der
afleder spildevand til undergrunden eller andre af de af i Miljgbeskyttelsesk®Ju&n-
fattede forhold, veaere forbudt efter udlgbet af en fastsat frist.

9. Afledning af filterskyllevand

9.1 Udledningstilladelsen geelder udelukkende for filterskyllevandet fra skylning af vaendvae
kets vandbehandlisgjitre. @vrigt processpildevand fra vandveerket er saledes ikke ind
holdt i tilladelsen og ma ikke ledes uden tilladelse.

9.2 Tilladelsen omfatter 1 ugentlig udledning af filterskyllevand med et volumen p& 5 m
svarende til et &igt totalvolumen p& maksiait 60 nt.

9.3 Filterskyllevandet skl ledes til bundfeeldningsnken under vandvaerkévor det skal
opholde sig minimum 10 timemden udledning til offentlig regnvandsledning

9.4 Bundfzaeldninggnkenskal veere konstrueret og dimensioneret saledes, at détakkgive
anledning til oversvemmelse eller afstramning pa jordoverfladen. Alle installationer frem
til udledningsstedet skal veere udfgart i teette materialer og med teette samlinger a#-autoris
ret kloakmester og efter geeldende regler.

9.5 Der ma maksimalt uddes med et flow pa 7 liter pr. sekund til regnvandsledningen.

9.6 Slammet fra bundfeeldningsbassiskal bortskaffes i henhold til geeldende lovgivning.
Det vil sige at slammet fra bundfeeldningstanken bortskaffes til et godkendt modtagera
leeg efter Struer Emmunes anvisning.

10. Slgjfning af boringer

10.1 Bliver en eller flere affandveerkets indvindingsboriagoverflagdige) skal dennéisse
slgjfes efter geeldeie regler.
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Sagsfremstilling

Ansggning
Struer Kommune har den 29. juli 2015 modtaget Humlum Vandvaedagning om fornyelse af
tilladelse til indvinding af grundvand fra vandveerkets 3 boringer.

Baggrund
Humlum Vandveerks oprindelige tilladelse til indvinding af grundvand udlgb den 1. september
2015.

Boringer

Der er 3 boringer tilknyttet Humlum Vandvae®xGU nr. 54.28B som er placeret pA samme imatr
kel som vandveerksbygningematr. nr. 4bg, Tagard, Humlum og boringerne med DGBi.12
0g 54.757 som er placeret pa matr. nr. 4bae, Tagard, HuBhnmgerne er alle indrettet som ove
jordiske ravandsstatien.

N
¢s 2

Boring med DGU nr. 54.112

TAT PA MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Side 7 af 29



3 STRUER
s KOMMUNE

Boring med DGU nr. 54.757

Vandkvaliteten i boringee er god og kraever ikke anden behandling end beluftning og filtrering.

Geologi, hydrogeologi og indvindingspavirkning

Geologien ved Humlum Vandveerk er terreenneaert preeget af glaciale aflejringer fra sidste istid. Disse
overlejrer Miocaene aflejringer. Vandveerkets 3 boringer indvinder alle fra det samme gr@sdvand
magasin sonar ca. 9 meter tykt og bestar af smeltevandsskaatindingen foregdmellem 33 og

42 meters dybde. Over indvindingsmagasinet findes et beskyttende lag af smeltevandsler, som ved
kildepladsen er 20 meter tykt. Lerlaget findes udbredt i indvindingsoplandet men aftager i tykkelsen
mod syd. Tykkelen varierereh mellem 10 og 20 meter. Over lerlaget findes et terreennaed-grun
vandsmagasin bestdende af sand og grus. Dette varierer i tykialsegle f& metetil ca. 10 ne-

ter.

Indvindingsmagasinet er et spaendt maghestaende af smeltevandssand som beskreeafa.
Leekagekoefficienten er vurderet til 1x3Bvilket beskriver et lerlag, hvorigennerargke nogen
vandtransport. Denne transport kan ske, nar der pumpes pa boringerne i leengaskaiign bgt

der, at vandspejlet i det gverste magasin med tigsa pavirkes af vandindvindingen. Det er ikke
muligt at beregne omfanget af seenkningen i det terreennaere grundvandsmagasin, der star i forbi
delse med &®eskttet sg og eng som er teettest pa kildepladsen henholdsvis med afstande pa 175
og 300 metetil neemeste indvindingsboringnen da der ikke gendres i hverken indvindingens stg
relse eller samlede tilladte ydelsirhold til tidligere vurderes detat §3omraderne ikke vil blive
pavirket yderligere af indvindingen.

Indvindingsoplandet til Humim Vandeerk streekker sig i sydvestligtning fra kildepladsen.
Grundvandsmaodeller indikerer, @t grundvand, der indvindes pa kildepladsen, er mindre end 20
ar gammelt, hvilket er meget ungt. Der er saledes relativ kort tid til at reducere nedsivende nitrat
eller nedbryde eventuelle andre nedsivende forureninger. Derfor er det meste af indvindingsopla
det udpeget bade som nitratfalsomt og som indsatsomrade med hensyn til nitrat.

Arealanvendelsen inden for indvindingsoplandet er by (Humlum by) og landbrug.

Grundvandskemi

Grundvandet, der pumpes op fra de 3 boringer er reduceret med et naturligt indhold af ammonium,
jern og mangan, som kraever normal vandbehandling ved beluftning og filtrering.-roksfold et

ligger pa mellem 0,2 og 0,4 mg/l i de 3 boringemgegerelt lige over 0,2 mg/l afgang vandvaerk,
hvilket er lidt for hgijt i forhold til hvad, der generelt foreskrives i lovgivningen. Det hgje fosfor
indhold er geologisk betingeBoring med DGUhr. 54.757 viser i seneste analgséndhold af

arsen pa 5,2 g/l. Arsenudggr ikke et problem i drikkevandet, der pumpes ud til forbrugerne.
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Indvindingsinteresse omkring vandveerket
Der er ingen andre vandindvindinger inden for indvindingsoplandet til Humlum Vandveark.a.

Drikkevandsinteresser

Indvindingsopladet ligger i et omrade med drikkevandsinteresser-¢@ade), men udenfono
rade med saerlig drikkevandsinteresse (@®Made). Den sydligste 2/3 af indvindingsoplandet er
udpeget som nitratfglsomt indvindingsomrade og indsatsomrade overfor nitrat.

Der eri 2013 vedtaget en indsatsplan for at beskytte drikkevandet.

Kortbilag 4angiver seerlige drikkevandsinteresser, indvindingsopland, nitratfglsomt indvingingso
rade og indsatsomrade med hensyn til nitrat.

Beskyttelsesomrader

Vilkar 8.1 7 5 og 10 metersysisk fredningsbzelte

Med hjemmel i Miljgbeskyttelseslovens § 24 udlaegges et fredningsbeelteksisterende 5 meters
fredningsbaelte omkring boring med DGU nr. 54.28B oprethok@sindvindingsboringerne med

DGU nr. 54.112 og 54.757 udlaegges 10 metemirgsbaelte for hver af boringerne. | fredring
baelterne er det forbudt at bruge, blande eller opbevare gadning, pesticider eller andre stoffer, som
kan forurene indvindingsanlaegget eller grundvandet.

Forureningstrusler

Ifalge kortleegningsmaterialet (Adddumm til Kortleegning af grundvandsressourcen i og nord for
Klosterhede Plantage) vurderes,@dgtden starste trussel mod grundvandet bestar i at det tager sa
kort tid om at dannes, ca. 20 ar. Det kan medfgre at en pludselig eller uforudset forureming relat
hurtigt kan na kildepladsen.

Af forurenede grund@v2 kortlagte)findes en tidligere losseplads pa kanten af den sydvestlige del
af indvindingsoplandet men denne vurderes i kortleegningsmaterialet til ikke at udgare en risiko for
indvindingsmagasineldenfor 300 metehnygiejnezonen ligger flere V1 kortlagte grunde hvoraf

den ene er at autovaerksted placeret teet pa vandvéadet af de Vkortleegte grunde vurderes i
kortleegningsmaterialet som sler mod indvindingsmagasinet, lsartbilag 6

Grundetdet tidligere beskrevne lerlag i hele indvindingsoplandets udstraekning sammenholdt med
grundvandskvaliteten vurderesraitikke som en direkte trussel men dog som noget, man skal veere
opmeerksom pa fordi grundvandet er sa ungt.

Olietanke star rundt omkrg bade hos private, landmaend og virksomheder. Eksempler p@oliepr
dukter, der kan veere skadeligt for grundvanaetbenzin, dieselolie, smgreolie, fyringsolie, terpe

tin og petroleum. Der er stor forskel pa hvordan handteringen og opbevaringen afifershiet
produkter foregar pa de enkelte ejendomme. Grundvandet kan blive skadet af olieprodukter, der
siver nedgennem jorden. En forurening melie kan enten ske ved et uheld eller ved spild. Derfor
er en korrekt handtering samt opbevaring vigtig. Gamlede olietankaler star og laekkeuden

at det bliver opdageer ogsa en trussel.

Ubenyttede brgnde og boringer udgar en risiko for forurening af grundvandet. Forureningen kan
sive ned til grundvandet via de ubenyttede brgnde og boringer.

Naturinteresser mv.
Kildepladsen ligger 175 meter nord for ent&&skyttet sg som det neermeste natur. Der er desuden
300 meter til en 83 beskyttat@ og DO meter til 83 beskyttet mose, lswtbilag 5 Det vurderesat
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indvindingen af grundvand til Humlum Vandvagkm.b.a.ikke vil give en merpavirkning af disse
omrader i forhold geeldende indvindingsforhold.

Kommunen har ikke kendskab til udbredelsen af beskyttede bitagtév i omradet. Der er dog

ikke anden naturkildepladsensizerhed endet, der ensevn oenfor. Det vurdereslerfor, atind-
vindingenikke vil pavirke bilag I\farter og deres levestedvaesentligt, da der ikke sker en aendring
i indvindingsforholdene.

Vandveerket ligger i neerheden at internationalt beskyttedeamatadey men vurdereikke at rave
nogen negativ effekt pa naturtilstanden i internationalt beskyttede omrader.

Malsatte vandlgb
Kildepladsen er placeret ca. 700 meter syd for et 83 beskyttet vandlgb, Kirstens Baethilse 5

Den ansggte indvindingsmaengde p& 110.088rrar dersamme indvindingsmaengde somdan
veerkets geeldende tilladelse lyder pa. Det er derfor vurderet, at vandfgringen i vandlgbet ikke vil
blive pavirket yderligere.

Ravandskvalitet

Ravandet er reduceret og har et naturligt indhold af jern, mangan og ammoniunteGte geok
giske aflejringer indeholder ravandet ogsa fosfor i et niveau lidt hgjere end drikkevandskriteriet.
Boring med DGU nr. 54.757 har deten let forhgjet arsenindhokkbilag C).

Drikkevandskvalitet

Det arlige kontrolprogram for vandveerkestiseettes pa baggrund af det foregadende arsindvi
dingsmaengdd.2015 var indvindingsmaengden for Humlum Vandvéerk.b.a.62.623 m. Vand-
veerket er derfor underlagt fglgende kontrolprogram.

Humlum Vandvaerk 2016

Indvinding i 2015:  62.623 m3/ar

Antal boringer: 3

Begranset |Normal |Udvidet |Sporstoffer |Org. Mikroforu. | Boringer
DGU nr. 54.28B DGU nr. 54.112 DGU nr. 54.757

Naeste 2017 Neaeste 2018 Neeste 2019

Farvekodeforklaring:

Parameter Preveudtagning Bemarkninger

Den anfgrte brgk skal forst&aledes, at ¥ betyder en pravetagtivert fierde ar.
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Uddrag af deseneste rentvandsanalységang vandveer&g pa ledningsnettses ibilagD.
Vandbehandling

Vandet fra indvindingsboringerne beluftes via kompressor og ledes gennem to lukkede trykfiltre
(for- og efterfilter) til rentvadstanken, hvorfra det pumpes ud til forbrugerne.

Hele vandbehandlingsanlaegget er fra 20d0r vandvaerket gennemgik en totalrenovering.

Herunder er vist et systemdiagram for vandveaerkets indretning.

= [y I’_ _____________ & [____7‘
|
|
|
|

Kormpressor
til iftning

Neutralisering
af aggressiv
kuldioxid

54757 54.112 54.28B 18 |
? néftime ? mefime ? mftime: m’*/nmeL i

Afgangstryk 45 meter Flowméler

e =
I

Afgangstryk 65 meter I
Til Toftum Membran |

<———<>7 beholder |
lalt 12 m’/t:_mf__]__l e lalt 33 mitime
+

@ @ @ @ @ 20 n skyllevandsbassin
t t t i

Offentlig
spilde-

vands-
95 m® rentvandsbeholder Terrzenkote

i A anleg
2 i
15m

Systemdiagram for Humlum Vandveerk

Filterskyllevand
Vilkar for udledning af filterskyllevand er indarbejdet i neerveerende tilladelse.

Forsyningsomrade

Tilladelsen gives til et eksigtende vandveaerk. Humlum Vandvagkn.b.ad forsyningsomrade
deekker Humlum by og neermeste opland mod nord, syd og gss@amerhusomradet Toftum
Bjerge beliggende vest for Humlum by.

Samlet vurdering

Humlum Vandveerk er et minde#ment vandveerk, der forsyner borgerog omkring Humlum
Det er vigtigt, at vandveaerket lever op til geeldende kvalitetskrav og derudover foasérgentids-
sikre sig bedst muligt.

StruerKommune vurderer, at grundvandiet indvindingsboringeneer af en sadan kvalitet, atrva
det efter beluftning og filtrering kan benyttes som den fremtidige drikkevandsforsyoimgdet.
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Det er vurderet, atandindvindingen ikke vil pavirke omgivelserne i veesentlig grad. Det eii-endv
dere vurderet, at ingen gvrig vandindvinding omkithgnlumvil blive pavirket af vandveerkets
fortsatte indvinding.

Forhold til lovgivning og den gvrige planleegning
Lovgivningen ar er benyttet i denne tilladelse er:

1 Vandforsyningslovens § 20 (LovbekendtggrelselB84af 10. decembe?015 om vard-
forsyning m.v.)

1 Bekendtggrelse om vandindvinding og vandforsynings Be&dndtgarelse ni.54 af 25.
februar2016)

1 Bekendtgeelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanBeg€ndtggrelse nr.
802af 1. juni 2016)

1 Bekendtgarelse om udfgrelse og slgjfning af boringer og brgnde péa land (Bekendtgarelse
nr. 1260 af 28. oktober 2013)

1 Miljgbeskyttelseslovens 888 21 b, 22 og(Rdvbekendtgarelse nt.317af 19. november
2015)

1 Bekendtgarelse om vurdering af visse offentlige og private anleegs virkning pa miljget
(VVM) i medfer af lov om planlaegning 8§ 5, stk. 2 (Bekendtggarelse882af 16. decen-
ber 205).

1 Habitabekendtgarelsefjf. 8 7 og 8 9 i Bek. nr. 408 af 01/05/2007).

Folgende planer ligeledes benyttet i forbindelse med denne tilladelse

Struer Kommunes Vanforsyningsplan 2642
Indsatsplan i og nord for Klosterhede Plantage
Den statslige Vandplan

Kommuneplan 201-2024

1
1
1
1
Med venlig hilsen

Susanne Plesner
Geolog
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BILAG A: VVM -screening

Basisoplysninger Tekst

Ansggning om fortsat indvinding af 110.008 gnundvand om &ret til almen vandforsyning
Projekbeskrivelsgkan vedlaegges)

Humlum Vandveerk, Vesterbrogade 33a, Humlum, 7600 StrueraiE kontor@humlumvand.dk
Navn,adressgtelefonnr. oge-mail pa bygherre

Egon Kristensen, Grgnnevgj 7600 Struer. Hnail: kontor@humlumvand.dKTIf. 23601966

Navn,adressgtelefonnr. oge-mail pa kontaktperson

Vandvaerksbygning og de tre boringer med DGU nr. 54.28B, 54.112 og 54.757 er placeret pa matr. nr.c¢thdgcidmgard,
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Humlum.

Struer Kommune
Projektet bergrer fonde kommune eller kommuner
(omfatter savel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, son
eller de kommuner, hvis miljg kan teenkes pavirket af projektet)
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Oversigtskort i makgtok 1:50.000

meter

Skala: 1:50.000

Malestok 1:10.000

iong GNIA

Kortbilag i malest& 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anleegget
projektet (vedlaegges dog ikke for straekningsanlaeg)

TAT PA MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Side 14 af 29




STRUER
1 KOMMUNE

Er projektetopfart pa biag 2 til denne bekendtgerelse

Forholdet til VVM reglerne Ja Nej
X Hvis ja, er der obligatorisk VVMpligtigt.
Er projektetopfart pa biag 1 til denne bekendtgesel Angiv punktet pa bilag 1:
X Hvis ja, angiv punktet pa bilag 2

Punkt 2c
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